OZNACZENIA

TE Tablica obwodowa wnekowa z drzwiczkami 2x18 IP55
————— Obwody 3x400V

Obwody 230V
—{e Gn. 230V/10A +Z p.t. IP 44

, £ Gn. 3x400V/16A 3L+N+PE

QE Gn. 230V +Z p.t. IP44 z tgcznikiem na okap kuchenny

hp=0,5m |
Konwektor 1,5kW |

Lfposn -
x| r-oem UWAGI WYKONAWCZE

1. Obwody gniazd 230V wykonaé¢ przewodem
Q Na okap kuchenny ZXa—' YDY 3)(2,5 mm? pt

»—-E 2x | Zaplecze kuchenne ]

2. Obwody 3x400V wykona¢ przewodem
YDY5x2,5mm? p.t. :

:] 3. Obwaéd zasilania tablicy TE zasili¢ z ist. tablicy TB
przewodem YDY 5x6mm? w niepalnej rurze peszla @ 32
czesciowo [p.t. i nad sufitem

4. Gniazda 230V przy ktérych nie oznaczono wysokos$ci
montazu hp, instalowaé 1,3m nad posadzka,

5. Tablice TE zabudowa¢ we wnece $ciennej 1,4m
nad posadzka

'\ Naterme 101

—EZX

@©
3
N
x

_E
=

* YDY 5x6mm?2 w niepalnym wezu peszla @ 32
do ist. tablicy TB

-11 -
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku Nr rysunku

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WYMIANY ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH E1
W ZAPLECZU KUCHENNYM
SWIETLICY WIEJSKIEJ W WELMICACH 54
DZ. NR 42/3 GM. BOBROWICE GM

" GMINA BOBROWICE B

Bobrowice 131 1:50
66-627 Bobrowice

N
Projektant Nr uprawnien Data Podpi
mgr inz. elektryk 9/81/12G Pazdziernik y &

- Par. 5.1 par. 6.1 par. 7
Leon Rézczka oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d 2020r.

Inwestor




OZNACZENIA

Ny p—————— Oprawa LED 2x36W 1200mm IP65

TE D4 Proj. oprawa awaryjna LED 3W SE (na ciemno)
R |

| " tacznik podwojny szczelny 1P44 p.t.

@ Wentylator dachowy 150W

—
T E ® Regulator obrotéw wentylatora dachowego
J. -l w wytgcznikiem
W— i
S | UWAGI WYKONAWCZE

ﬂ_[— 1. Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami
YDY 3x1,5mm2 p.t.

2. Obwdd zasilania wentylatora dachowego wykonaé
przewodem YDY 3x2,5mm2 w rurze peszla @ 22

3. Lgczniki i regulator wentylatora instalowaé 1,3m
nad podfoga

4. Oprawe awaryjng LED instalowaé na suficie
i,.zasili¢ z przed tacznika oswietlenia kuchni
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SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S
Nazwa rysunku Nr rysunku
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WYMIANY OSWIETLENIA | WENTYLACJI E2

) W ZAPLECZU KUCHENNYM
SWIETLICY WIEJSKIEJ W WELMICACH 54
DZ. NR 42/3 GM. BOBROWICE GM

iwestor GMINA BOBROWICE Shalo
Bobrowice 131 1 50
66-627 Bobrowice
—
Projektant Nr uprawniefi Data ,Botfﬁg 4

mgr inz. elektryk 9/91/12G Pazdzierni(/

o Par. 5.1 par. 6.1 par. 7
Leon Rézczka oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d 2020r.




TB
Ist. tablica obwodowa

Pi = 22550W
Po = 15790W

Ist. zasilanie YDY 5x10mm?

ze zlgcza licznikowego ZN+TL
na zewnetrznej $cianie $wietlicy

RW 2x18 IP55 (FAEL-Legrand)
Ist. \ltiz Ist. \ ’Q‘ : : YDY 3x2,5mm? p.t. _E Ogélne 500W
Ist. \Iit Ist. S 301B 16A % | : Siw. - —{¢ Terma 1500W
| .
Ist. \{Z Ist. S 3018 16A % : : AW —{e zmywarka 2000W
\{Z S 3018 16A : LW —& ogéine 1000W
Ist. '
S 303B 16A | : YDY 5x2,5mm? p.t. _E3 Piyta indukeyjna 5000W
Ist. \{Z Ist. Ist. obwody o$wietlenia S 301B 16A ’% . : YDV 552,80 pit —-E Konwektor 1500W
. . | .
Ist. \{Z Ist. Swietlicy w Wetmicach S 301B 16A Q’L: : -lw. - —& ogeine S00W
\iz S 303B 16A % ! | YDY 5x2,5mm? p.. —{"3 Dmuchawa grzejna 3000W
4 |
/T
|
\{Z P304/25A/30mA J |
|
it ————— al
I
\{Z S 301C 6A :_Ir YD Sh) S D @ Wentylator dachowy 150w
/ S 301B 6A % ! ! O j—{ Oswietl. zaplecza 100w
| kuchennego
I X ]
- N Pi = 15550W
~y FFiWJ X Po = 10890W
I
e N ).
S 30TBBA
o e | R 'a PE
Ist. \ﬁ Ist. L |
Ist. obwody oswietlenia 1,4m
Ist. \'7—11 Ist. Swietlicy w Wetmicach \
\iz Pi = 7000W B~
Ist. Ist. / Po = 4900W
S 303B20A ittf YDY 5x8mm?2 w wezu peszla @ 32
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SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku

SCHEMAT WYMIANY ZASILANIA
| INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W ZAPLECZU KUCHENNYM
SWIETLICY WIEJSKIEJ W WELMICACH 54
DZ. NR 42/3 GM. BOBROWICE GM

E3

9/91/ZG
Par. 5.1 par. 6.1 par. 7
oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d

mgr inz. elektryk
Leon Roézczka

2020r.

Pazdziernik(

Inwestor GMINA BOBROWICE Skl
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
Projektant Nr uprawnien Data

dﬁis/JZ

N

Nr rysunku




